TSP Ingenieur-Biiro Pfeffer

JungstraBBe 2-4

55543 Bad Kreuznach

Dipl.-Ing. FH) Ralph Pfeffer

+49 671 48335534
+49 151 51000229

ralph.pfeffer@tsp-pfeffer.de / www.tsp-pfeffer.de

Gutachterliche Stellungnahme

5P

Ingenieur-Biro Pfeffer

Errichter:

Betriebsstelle:

Prifgrundlage:

Priuf-Nr.:

Prufdatum:

Diringer & Scheidel Bauunternehmung Rhein-Main GmbH
Haselmuhlweg 50
63741 Aschaffenburg

IX] AGFW FW 432/2020 Betriebliche Mindestanforderungen Anbohrverfahren
AGFW Informationsblatt fir Gutachterliche Stellungnahme Anbohrverfahren

X] BGR / GUV-R 119
16048-GS-250108-FW-D+S RM
08.01.2025 —20.05.2025

Technische Daten
Anbohrgerate

Hersteller:
Temperaturbereich:

Nennweitenbereich:

Broen
0-140 °C /(200 °C)
DN 015- DN 100

Max. Betriebsdruck: 25 bar
Bauteilkennzeichen: TUV.A.334-16
Hersteller: Danfoss
Temperaturbereich: 0°C his 200 °C
Nennweitenbereich: DN 20 — DN 200

Max. Betriebsdruck:
Bauteilkennzeichen:

25 bar (40 bar)
TUV Nord A.357-11

Hersteller: Hutz + Baumgarten
Temperaturbereich: 0-140 °C /(200 °C)
Nennweitenbereich: DN 20-100

Max. Betriebsdruck: 20 bar
Bauteilkennzeichen: TOV A 297-13

1. Aufgabenstellung

Das TSP Ing.-Biiro wurde von der Diringer & Scheidel Rhein-Main GmbH Aschaffenburg beauftragt

ein Reaudit zur gutachterliche Stellungnahme fiir die Erstellung eines Rohrabzweiges mittels

Anbohrverfahren an in Betrieb befindlichen Rohrleitungen in Warmeverteilungsanlagen anzufertigen.
Grundlage fur die Stellungnahme ist das AGFW Arbeitsblatt:
Informationsblatt mit Antragsunterlagen zur Anfertigung einer gutachterlichen Stellungnahme fir

die Erstellung eines Rohrabzweiges mittels Anbohrverfahren an in Betrieb befindlichen

Rohrleitungen in Wérmeverteilungsanlagen
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Pruf-Nr.: 16048-GS-200108-FW-D+S RM I I

Ingenieur-Biiro Pfeffer
3. Praxisnachweis

Das Anbohrverfahren wurde unter simulierten Praxisbedingungen getestet (siehe Bilder).

Anbohrverfahren / Hersteller Anbohrmethode Typ A (Armatur)

Baustelle: Bauhof D+S Mannheim

Datum: 08.01.2025

Betreiber: ohne

Projektverantwortliche Betreiber: ohne

Arbeitsverantwortliche Husejn Taletovic

Anbohrgerat: Broen

Anbohrarmaturen: Ballomax DN 25, DP 25bar

Schweiler: Josipovic, llija

Besonderheiten: Anbohrung wurde unter Baustellenbedingen
simuliert

; e | ne | Bemerkung

Ergebnis: i

X | 0O keine
4. Ergebnis

K  Die Anforderungen gemaR Prifgrundlage sind erfillt

5. Giiltigkeit Grenzen

Kommt es zu einer inhaltlichen Anderung des Anbohrverfahrens oder gravierende Anderungen im
Verfahrensablauf ist eine Neu- oder Nachbegutachtung erforderlich.

Die gutachterliche Stellungnahme ist fir einen Zeitraum von 5 Jahren bis zum 07.01.2025 gultig.
Zertifikate die innerhalb des Giltigkeitszeitraumes dieser Gutachterlichen Stellungnahme ablaufen,

milssen von seitens der ausfihrenden Firma vor Anbohrbeginn verlangert sein.

‘ 0053

RT
Prifdatum Anbohrung: ke
Mannheim, 08.01.2025 Schweilfaghingenieur-SFI
Ausstellungdatum: Dipl.-Ing. (FH) DVGW Sachversténdiger Zertifikat Nr. PG-0053CQ0041
Bad Kreuznach. 20.05.2025 Ralph Pfeffer Anerkennung gem. §11 der Verordnung tber

Gashochdruckleitungen durch das Ministerium fur Wirtschaft,
Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz
Referat 8203 vom 02.04.2015

Anlagen: Dokumentation Diringer & Scheidel Pkt. 1 bis12
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