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Wolfgang Boike 
Dipl.-Ing. (FH) 
Gutachter im Auftrag der 
Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e.V. 

Zum Bachstaden 16, 63674 Altenstadt 
Telefon: 06047 / 97805; Mobil: 0171 / 5049894; boike@kabelleitungstiefbau.de 

____________________________________________________________________________________ 

Altenstadt, 24.07.2023 

Kontrollprüfung eines Gütezeicheninhabers GZ 962/2  
der Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e.V. 

Antragsteller:  Diringer & Scheidel 
Bauunternehmung Rhein Main GmbH 
Haselmühlweg 50 
63741 Aschaffenburg 

Erstprüfung: 18.07.2012 
Erteilung des Gütezeichens: 18.09.2012 
Letzte Kontrollprüfung 25.08.2021 
 
Am 27.06.2023 hat der Unterzeichner, Herr Dipl.-Ing. Wolfgang Boike - von GLT-Service und Zertifizierung 
GmbH bestellter Gutachter - die Firma Diringer & Scheidel Bauunternehmung Rhein Main GmbH zwecks 
Durchführung der 6. Kontrollprüfung in Aschaffenburg besucht. Überprüft wurde, inwieweit der Antragsteller 
die Anforderungen der Güte- und Prüfbestimmungen der GLT für den Kabelleitungstiefbau in Bezug auf Per-
sonal, Geräte, Betriebseinrichtungen sowie der Prüflisten erfüllt. 
  
Die Firma Diringer & Scheidel Bauunternehmung Rhein Main GmbH wurde durch den technischen Leiter, 
Herrn Jan-Simon Knauf (Master of Science) und zeitweise durch den Oberbauleiter Herrn Thomas Hartmann 
vertreten.  
Die Betriebseinrichtungen und Geräte sowie eine Baustelle mit Leitungstiefbauarbeiten sowie eine Baustelle 
mit fertiggestellter Oberfläche wurden im Anschluss an das KP-Prüfungsgespräch besichtigt. Ein maschineller 
Kabelzug wurde auf der Grundlage eines Videos besprochen. 
Eine ordnungsgemäße Ausführung von Kabelleitungstiefbauarbeiten, Kabel- und Leerrohrverlegungen wurde 
von Mitarbeitern der Stadtwerke Aschaffenburg GmbH bestätigt.  
 
Weitere Hinweise zur Firmenstruktur und Daten zur Prüfung werden im Protokoll dargestellt. 
  
Allgemeines: 
Nach der letzten Kontrollprüfung am 25.08.2021 ergaben sich keine personellen bzw. handelsrechtlichen Än-
derungen. 
Referenzen: 
Es wurden zwei Referenzschreiben von Auftraggeberseite, der NRM GmbH und der Stadtwerke Langen GmbH, 
vorgelegt und eingesehen. In diesem Referenzschreiben wurde die Firma als leistungsfähig und zuverlässig 
dargestellt. 
Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen: 
Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen haben intern sowie extern (GLT) stattgefunden, entspre-
chende Schulungsnachweise wurden eingesehen. Ein Schulungsplan existiert auf der Grundlage einer Daten-
bank, welcher von der externen Firma StaibService implementiert wurde. 
Arbeits- und Betriebsanweisungen, speziell im Bereich gesundheits- und umweltgefährdender Stoffe, sind vor-
handen.  
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Eigenüberwachung: 
Die Eigenüberwachungsvorlagen, entsprechend den Vorgaben der Gütegemeinschaft, werden umgesetzt. Die 
Dokumentation der Eigenüberwachung wird an zentraler Stelle abgelegt und wird übersichtlich sowie korrekt 
geführt. Anhand der stichpunktartig eingesehenen Unterlagen konnte eine technisch einwandfreie Eigenüber-
wachungsleistung nachvollzogen werden. 
Regelwerke: 
Die Firma Diringer & Scheidel Bauunternehmung Rhein Main GmbH ist mit allen relevanten Regelwerken ent-
sprechend dem Leitfaden der Gütegemeinschaft ausgestattet. 
Geräte und Betriebseinrichtungen: 
Das Unternehmen besitzt alle von der GLT für den Kabelleitungstiefbau geforderten Geräte. Die stichpunktar-
tige Kontrolle zeigte auf, dass sich alle Maschinen und Geräte in einem technisch einwandfreien Zustand be-
finden. 
Die Büroeinrichtungen und der Betriebshof sind in einem sehr guten Zustand. 
Baustellen: 
Im Rahmen der Kontrollprüfung wurde eine Baustelle in Aschaffenburg mit Leitungstiefbauarbeiten sowie eine 
Baustelle, ebenfalls in Aschaffenburg, mit fertiggestellter Oberfläche begutachtet. Die Tiefbau- und Oberflä-
chenarbeiten sowie der aufgezeigte Kabelzug (Video) erfolgten augenscheinlich fachgerecht.  
 
Zusammenfassende Beurteilung der Firma Diringer & Scheidel Bauunternehmung Rhein Main GmbH: 
Die 6. Kontrollprüfung mit Auswertung der eingereichten Unterlagen sowie die Besichtigung des Betriebs 
und der Baustellen vermittelte wiederum den Eindruck, dass die Firma weiterhin in der Lage ist Arbeiten im 
Kabelleitungstiefbau sach- und fachgerecht auszuführen. Es werden keine Auflagen und Hinweise erteilt. 
Die Firma legt Wert auf die Einhaltung der Vorgaben der Gütegemeinschaft und handelt auch danach. 
Dies konnte durch den guten Sachverstand des Führungspersonals, der Dokumentation der Arbeitsdoku-
mente und der guten technischen sowie organisatorischen Ausstattung festgestellt werden. 
 
Der Hinweis aus der letzten Kontrollprüfung vom 25.08.2021 wurde erfüllt. 

Ich empfehle dem Güteausschuss der Firma Diringer & Scheidel Bauunternehmung Rhein Main GmbH das 
RAL-Gütezeichen GZ 962/2 sofort zu verlängern. 

Die nächste Kontrollprüfung sollte in ca. zwei Jahren erfolgen.  

Altenstadt, 24.07.2023 

 

 

Wolfgang Boike 

 

Anmerkung zur Prüfung: 

Das RAL-GZ 962/2 Kabelleitungstiefbau erfüllt die Anforderungen nach VDE-AR-N 4220 /GW 381 /FW 600 voll-
umfänglich. Das Unternehmen hat zusätzlich die geforderte Eigenüberwachung im Leitungstiefbau und die 
Prüfkriterien für Kabel nachgewiesen. Das Unternehmen wird nach 2 Jahren erneut vollumfänglich geprüft. 

 


